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L’utilisation sans cesse croissante de l’appareillage à composant d’électronique de puissance et à caractère 
non linéaire, tant dans les systèmes de transport que dans les systèmes de distribution d’énergie, contribue 
à une pollution harmonique accrue des réseaux électriques créant ainsi des conséquences plus ou moins 
variées chez le producteur et chez le consommateur. La rigueur des normes en vigueur sur la prolifération 
de ces harmoniques chez le producteur et chez le consommateur impose la recherche des méthodes de 
dépollution de plus en plus efficaces parmi lesquelles le filtre actif hybride. La contribution de ce travail, est 
la proposition d’un schéma de commande basé sur la suppression de la PLL.  Le schéma de contrôle proposé, 
est appliqué à la commande d’un filtre hybride parallèle (FHP), dédié à la réduction du taux d’harmonique 
global de courant (THD). Il est basé sur l’algorithme du référentiel synchrone et comporte deux boucles 
feedforwards dont l’une est accordée pour l’élimination du 5ème harmonique, et l’autre pour l’élimination du 
7ème. Sa spécificité est l’utilisation des filtres multi-variables (FMVs) dans les différentes boucles de 
commande et  la suppression totale de la boucle à verrouillage de phase. 
 





Presentation and application of a new plan of control of a hybrid filter parallel to 
three-phase electricity networks 
 
 Increase on the utilization of equipment having power electronic components and with non-linear character, 
on the power transmission systems and on the power distribution systems has an adverse contribution of 
harmonic pollution on electrical power producers and on the consumers. The enforcement of the norms in 
place on the production of this harmonic on the producers and also on the consumers prompted a research 
on the effective depollution methods with the hybrid active filter being the contribution of this work based 
on control diagram with the PLL suppression. The control diagram proposed is applied to a parallel hybrid 
filter (PHF), which enables the reduction of the total harmonic distortion (THD).  
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It is based on an algorithm of synchronous reference with two feed forward loops which one is accorded for 
the elimination of the 5th harmonic, and on the other hand the 7th. It specificities is the use of a self 
turningfilter (STF) in the different control loops and the total suppression of the phase lock loop. 
 






Un réseau électrique est destiné à assurer le transport et la distribution de l’énergie électrique entre les 
producteurs et les consommateurs. La stabilité de ce réseau traduit la bonne conformité des tensions et des 
fréquences par rapport à un cahier de charge précis ou aux normes [1]. La qualité d’énergie dépend de la 
qualité de tension au point de livraison de l’énergie électrique. Cette tension subit généralement beaucoup 
de perturbations, classées suivant deux origines distinctes [2]. Nous pouvons citer : les perturbations liées à 
l’impédance des réseaux et à la circulation des courants perturbateurs tels que les courants harmoniques, 
déséquilibrés et réactifs liés à la charge et les perturbations de tension causées principalement par le 
producteur de l’énergie électrique. Cette pollution harmonique du réseau induit  plusieurs conséquences 
néfastes chez le consommateur ainsi que chez le producteur.  
 
Nous pouvons ainsi citer: la dégradation de la qualité d’énergie, l’échauffement des câbles et des 
équipements électriques, l’arrêt soudain des machines tournantes, la destruction totale des équipements du 
réseau ou pire encore la création des incendies [3-6]. Afin de pallier ces problèmes, plusieurs solutions ont 
été expérimentées, notamment celles basées sur l’utilisation des dispositifs de filtrage (passif, actif et 
hybride) [7]. L’utilisation des filtres passifs qui est l’une des premières méthodes, a cet avantage 
d’empêcher les courants harmoniques de se propager et de compenser l’énergie réactive. Cependant, on 
note comme inconvénients, un manque d’adaptabilité lors de la variation de l’impédance du réseau et une 
possibilité de résonnance avec l’impédance du réseau [8-10]. Le filtre actif quant à lui, permet de palier à 
certains de ces inconvénients, mais pose un problème de coup élevé pour des applications industrielles à 
puissance élevée  [7-9, 11].  
 
Les filtres hybrides qui sont une association des filtres actifs et passifs, pallient aux manquements des 
précédents, et ont cet avantage d’être moins onéreux. La performance du filtre hybride dans la diminution 
du taux harmonique global dépend de plusieurs facteurs. Nous citerons entre autre la topologie du filtre 
hybride, le type de filtre utilisé dans la boucle de commande, le schéma de contrôle utilisé [5, 12, 13]. Parmi 
les filtres hybrides, le filtre hybride parallèle à structure de tension (FHP) est l’un des  plus utilisé pour sa 
simplicité dans la commande. Ainsi, afin de matérialiser la réduction du taux d’harmonique de courant 
(obtention d’un taux inférieur à 5%), nous utiliserons le réseau expérimental spécifié par la Figure 1.  
 
Dans la Figure 1, Vs, is et Ls représentent respectivement la tension, le courant et l’inductance de la ligne 
coté source ; if , Cf, et Lf  respectivement le courant, la capacité et l’inductance du filtre passif ; Cdc la capacité 
du bus continu ; Cd, Rd et LL respectivement la capacité , le résistor et l’inductance de la ligne coté charge. 
Plusieurs schémas de contrôle dans le domaine temporel ont été mis sur pied selon la théorie du référentiel 
synchrone. Tous ces schémas ont pour principal avantage de réduire considérablement le taux global et 
individuel des harmoniques de courant. Mais, les différences résident autour des performances de 
réduction, la qualité de l’onde obtenue, la simplicité du schéma, le temps de calcul et le coût [7]. 
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Figure 1 : configuration d’un filtre hybride parallèle 
 
L’objectif de cet article est de présenter un nouveau schéma de contrôle à double boucle feedforward 
simple. Un schéma de contrôle ayant d’une part une bonne performance dans la réduction du taux 
d’harmoniques, donnant ainsi une bonne forme d’onde de courant au point de livraison, et d’autre part un 
temps de calcul court et un coût meilleur. Ainsi, une étude synthétique sur les types de  schémas existants 
sera présentée, puis une présentation du schéma proposé sera faite et enfin les résultats des simulations 
obtenus sur le logiciel Matlab/Simulink seront présentés pour un réseau triphasé trois fils 400V/50Hz et 





2-1. Etude synthétique des schémas existants 
 
Les schémas de contrôle du filtre hybride parallèle à structure de tension ont subi au fil du temps des 
améliorations considérables. Celles-ci allant du changement des filtres « mono variables » par des 
filtres « multi variables» au passage des schémas à boucle feedforward unique aux schémas à double 
boucle feedforward. 
 
2-2. Schémas à boucle feedforward unique 
 
Plusieurs schémas de commande ont été étudiés, et dans cet article quelques uns seulement seront 
présentés. Le point commun de ces types de schéma est l’accord du filtre passif sur l’harmonique de rang 7, 
la boucle feedforward sur le rang 5 et la boucle feedback sur le fondamental. L’une des structures la plus 
utilisée est celle dite « classique », présentée dans [7-8, 14-15]. Elle est constituée de deux boucles. On cite 
en premier la boucle feedforward, qui est chargée de traiter le courant de charge, ceci à l’aide des 
transformations de Concordia et de Park. La séparation du signal continu et du signal alternatif étant faite 
par un filtre passe haut (FPH). La seconde boucle est la boucle feedback, qui par contre s’occupe du courant 
de source. En effet, ce courant subit les mêmes transformations, mais la séparation du signal est faite par 
un filtre passe bas (FPB). La mesure de la tension de source permettant la détermination des composantes d-
q  par l’intermédiaire d’une boucle à verrouillage de phase (PLL) des courants, et tensions du repère de 
Park. Ce schéma donne un résultat satisfaisant dans la réduction du taux harmonique global (THD).  Mais, 
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la stabilité du filtre actif [7, 16]. Le schéma dit «simplifié» est l’un des schémas présentés dans [7]  par 
Abdousalam qui apporte des améliorations sur l’encombrement et sur la performance. En effet, l’utilisation 
d’un filtre plus stable et plus sélectif dit filtre multi variable (FMV) dans la boucle feedforward entraine non 
seulement la suppression des transformés de Park, mais aussi de la PLL qui lui était destiné. Le schéma dit 
«modifié» lui aussi est une amélioration du précédent. Sa spécificité réside dans le fait que seul  les FMVs 
sont utilisés dans les boucles. Ce qui entraine une suppression totale des transformés de Park et de la PLL 
par conséquent celle du capteur de tension [7, 16-17].  
 




Figure 2 : schéma de contrôle simplifié du filtre hybride parallèle avec boucle feedforward accordé sur 
l’harmonique de rang 5 et 7 
 
Comme son nom l’indique, le schéma à double boucles feedforwards possède deux boucles feedforwards, 
dont l’une est accordée sur le rang 5 et l’autre sur le rang 7. Le filtre passif quant à lui est accordé sur un 
rang 11, qui est un peu plus élevé. Ce schéma qui utilise la PLL uniquement sur sa boucle feedback, a un 
encombrement plus important que les précédents mais des performances meilleures sur la réduction de la 
THD que sur la forme d’onde obtenue [2, 7, 15, 18]. 
 
2-4. Modification du schéma à double boucle feedforward 
 
Les modifications présentées dans cette section, ont pour intérêt, de simplifier le schéma précédent, 
d’améliorer les performances et de mieux réduire l’harmonique de rang 5 qui présente un ordre de 
séquence inverse de courants et de tensions (séquence néfaste à certaines charges) vis-à-vis de la séquence 
directe, imposée par la source, par rapport à l’harmonique de rang 7 qui présente par contre une séquence 
directe des grandeurs précédentes.   
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La configuration du filtre hybride étudié est une association en série d’un filtre passif triphasé constitué 
d’une inductance (Lf) et d’un condensateur (Cf) , accordé sur le 11
ème harmonique afin d’absorber 
l’harmonique de rang 11 et d’un filtre actif dédié à améliorer les performances du filtre passif. Le schéma 
de contrôle de la Figure 3 est composé de trois boucles. La boucle feedback s’occupant du courant de 
source, est accordée sur la fondamental et les deux boucles feedforwards qui sont accordées sur les 























Figure 3 : schéma de contrôle modifié du filtre hybride parallèle avec boucle feedforward accordé sur 
l’harmonique de rang 5 et l’harmonique de rang 7 
 
2-5. Etude des boucles feedforwards 
 
Les étapes de calculs de ces boucles sont identiques à celles présentées à la Figure 2 et détaillées dans [2, 
7, 15]. En effet, il s’agit de la détermination des composantes α et β du courant de charge, qui seront 





















                  
                                     (1)            
Les composantes du courant de charge sont appliquées aux entrées des FMVs, accordées sur les pulsations 
ω=n1 .avec : n le rang de l’harmonique (respectivement 5 et 7 dans ce cas) ;  = ±1 prenant la 
valeur  
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-1 pour l’harmonique de rang 5 car harmonique d’ordre  inverse. Les grandeurs obtenues après ces étapes 
permettent de calculer les tensions de références  𝑉𝑎𝑏𝑐5




2-6. Etude de la boucle feedback 
 
La différence entre les schémas des Figures 2 et 3 réside au niveau de la boucle feedback. Car, elle 
consiste à une suppression totale de la PLL suivant la logique appliquée dans [2, 7, 16]. En effet, la 
suppression de la PLL s’accompagne de celle des transformations directe et inverse de Park (αβ-dq et dq-
αβ). Cette boucle permet le calcul  des tensions de référence données par l’Equation 2. 
 
* *shabc shabcv i k                                                            (2)           
Ces tensions s’ajoutent aux références  des boucles feedforwards pour la génération des tensions de 
références V*AF 
. Les dites tensions de références seront comparées à un signal triangulaire de 10kHz afin de 
commander les interrupteurs (six MOSFETs) du filtre actif par M.L.I  (modulation des largeurs d’impulsions). 
Le contrôle du bus continu, est assuré par un régulateur PI (proportionnel intégral). En effet, la tension du 
bus continu, est comparée à une tension de référence de 105 V comme dans [7], puis appliquée à l’entrée du 
régulateur. Cette régulation permet non seulement la stabilisation de la tension de référence, mais aussi la 
compensation des pertes de commutation [2, 7, 8, 14].  
 
 
3. Résultats et discussion 
 
Les simulations faites dans cet article, ont été réalisées avec le logiciel matlab/simulink. Les composants 
utilisés ont été pour certains conçus et d’autre pris directement dans le toolbox simpower system [2, 6, 7, 
14, 19]. Les paramètres de simulation sont d’une part identiques à ceux utilisées dans [2, 7, 14] et  
présentés dans le Tableau 1. 
 
Tableau 1 : paramètres de simulations pour les réseaux triphasés 480V/60Hz et 400V/50Hz 
Désignation des paramètres Réseau 480V/60Hz Réseau 400V/50Hz 
Capacité : Cf 57,41μF 46,97μF 
Inductance : Lf 1mH 1,8mH 
Inductance : Lc 1,5mH 1,5mH 
Inductance : Ls 0,15mH 0,15mH 
Tension  du bus continu : 105V 105V 
Capacité :Cd 1500μF 1500μF 
Résistance :Rd 21Ω 21Ω 
Fréquence d’alimentation : 60Hz 50Hz 
Tension entre phase de 
l’alimentation : 
480V 400V 
K 20Ω 20Ω 
 
Les résultats obtenus et présentés à travers les Figures 4 et 5, sont ceux simulés avec les schémas de 
commande des Figures 1 et 2. Les résultats présentés sur les Figures 4 et 5 ont été obtenus à partir des 
paramètres donnés dans le Tableau 1 et respectivement des réseaux 480V/60Hz et 400V/50Hz.  
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Les Figures 4 et 5  représentent le courant de charge et sa décomposition spectrale ; le courant de source 
et sa décomposition spectrale après filtrage ; le courant et la tension de référence du filtre actif pour la 
phase (a) respectivement pour les réseaux triphasés 400V/50Hz et 480V/60Hz. L’analyse de ces figures 
permet de constater, une réduction nette du THD quelques soit le réseau utilisé, et une amélioration de la 
qualité de la forme d’onde au point de livraison. Une étude minutieuse de la décomposition spectrale à 
travers les Tableaux 3 à 5 permet de conclure, que le schéma de contrôle de la Figure 3 permet une 
meilleure réduction de l’harmonique de rang 5 par rapport à celui de rang 7. Ces performances sont 
inversées pour la Figure 2 (Tableaux 2 et 3). 
 
Tableau 2 : Décomposition spectrale du courant de charge (ic) et le courant de source (is) de la phase (a) 
avec le schéma proposé (480V/60Hz) 
 
 H :5 H :7 H :9 H :13 H :17 H :19 THD 
Ic 22.56 7.47 3.48 2.75 1.33 1.02 24.27 




                   
 
 





























































34  Afrique  SCIENCE 10(2) (2014) 27 - 38 





Figure 4 : Résultat des simulations du schéma proposé de haut en bas, le courant de charge et son  
  spectre, le courant de source et son spectre, le courant du filtre et la tension de  
référence du filtre de la phase (a) pour le réseau 480V/60Hz 
 





FFT window: 3 of 30 cycles of selected signal
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Figure 5 : Résultat des simulations du schéma proposé de haut en bas, le courant de charge et  
son spectre, le courant de source et son spectre, le courant du filtre et la tension de 
référence du filtre de la phase (a) pour le réseau 400V/50Hz. 
 
Tableau 3 :  Décomposition spectrale du courant de charge (ic) et le courant de source (is) de la phase (a) 
avec le schéma de la Figure 2 (480V/60Hz) 
 
 H :5 H :7 H :9 H :13 H :17 H :19 THD 
Ic 22.56 7.47 3.48 2.75 1.33 1.02 24.27 
Is 2.35 1.03 0.09 0.06 0.04 0.01 2.72 
 
Tableau 4 : Décomposition spectrale du courant de charge (ic) et le courant de source (is) de la phase (a) 
avec le schéma proposé (400V/50Hz) 
 
 H : 5 H :7 H :9 H :13 H :17 H :19 THD 
Ic 20.29 7.44 2.75 2.27 1.33 0.97 21.99 
Is 0.76 2.38 0.11 0.13 0.04 0.03 2.54 
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Tableau 5 : Décomposition spectrale du courant de charge (ic) et le courant de source (is) de la phase (a) 
avec le schéma de la Figure 2 (400V/50Hz) 
 
 H : 5 H :7 H :9 H :13 H :17 H :19 THD 
Ic 20.29 7.44 2.75 2.27 1.33 0.97 21.99 
Is 2.51 1.06 0.07 0.06 0.04 0.02 2.63 
 
Une étude comparative des performances des schémas présentés dans cet article est  résumée dans le 
tableau 6, et ressort l’intérêt du nouveau schéma. 
 













Cet article présente une proposition de schéma de commande d’un filtre hybride parallèle. Ce schéma de 
commande se distingue des autres, par l’utilisation de deux boucles feedforwards dont l’une dédiée à 
l’harmonique de rang 5 et l’autre à l’harmonique de rang 7 ; et d’une suppression totale de la boucle à 
verrouillage de phase. Les simulations faites avec ces montages nous montrent une baisse du taux 
harmonique global du courant de 24.27 %  pour  2.72% (Figure 2) à 24.27 %  pour  2.6% (Figure 3) en ce 
qui concerne le réseau triphasé (480V/60Hz) et 21.99% pour 2.63% (Figure 2) à 21.99% pour 2.54%  
(Figure 3) en ce qui concerne le réseau triphasé (400V/50Hz). De même nous constatons une diminution  du 
taux individuel de l’harmonique de courant de rang 5 de 22.56%  pour  2.35% (Figure 2) à 22.56%  pour  
1.47% (Figure 3) en ce qui concerne le réseau triphasé  (480V/60Hz) et de 20.29%  pour 2.51%         
(Figure 2)  à 20.29%  pour 0.76%  (Figure 3)  en ce qui  concerne le réseau triphasé (400V/50Hz). La 
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